ISO12944腐蚀环境判定标准及防腐涂层干膜厚度设计参考
1. 腐蚀环境的判定标准-------ISO 12944
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2. ISO 12944大气腐蚀环境的划分及典型实例
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机场大厅，典型的C2环境
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城市体育馆，典型的C3环境
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发电厂，典型的C4环境
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大型炼化厂，典型的C5I环境
 3.防腐涂层干膜厚度设计参考数据表
	大气腐蚀环境
	设计涂层干膜厚度(微米) 

	
	年限：＜5年
	年限：5~15年
	年限：＞15年

	C1、C2
	80
	150
	200

	C3
	120
	160
	200

	C4
	160
	200
	240(含锌底漆)

280(不含锌底漆)

	C5I、C5M
	200
	280
	320


在不同的腐蚀环境及防腐年限要求下，ISO 12944规定了涂层系统的最小干膜厚度，这些数据是根据大量的工程使用实例以及实验室数据得来的。
